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Fugen in Zement- und Calciumsulfatestrichen mit Naturstein-, Kunststein-,
und keramischen Plattenbelagen — beheizt und unbeheizt
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1. Ausgangslage

Zementestriche CT

Zementestriche CT schwinden beim Austrocknen und verformen sich infolge von Temperaturan-
derungen mit Fussbodenheizungen. Diese Verformungen betragen bei schwimmenden
Zementestrichen mehrere Zehntelmillimeter pro Meter. Ausserdem verwdélben Zementestriche
wegen unterschiedlicher Austrocknung, was auch als «Schusseln» bezeichnet wird. Um Span-
nungsrisse infolge von behinderten Verformungen zu vermeiden, sind in schwimmenden Estri-
chen Fugen anzuordnen. Die Lage der Bewegungsfugen ist durch die Form und Grdsse des
Raums gegeben. Die Heizkreise sind, wenn der Estrich beheizt ist, auf die Anordnung der Fugen
abzustimmen. Fugen sind nicht nur zur Verhinderung von Spannungsrissen erforderlich, son-
dern werden auch aus Schallschutzgriinden eingebaut.

Calciumsulfatfliessestriche CAF und Calciumsulfatestriche CA
Calciumsulfatfliessestriche CAF und Calciumsulfatestriche CA zeichnen sich besonders durch
ihr nahezu raumstabiles Verhalten wahrend des Abbinde- und Trocknungsprozesses aus.
Dadurch ist eine grossflachige Verlegung mdglich. Beim Einbau von Fussbodenheizungen
und/oder Naturstein-, Kunststein- und keramischen Plattenbeldagen sind Bewegungsfugen zu
planen und immer einzubauen. Fugen sind aber nicht nur zur Verhinderung von Spannungsris-
sen erforderlich, sondern werden auch aus Schallschutzgriinden eingebaut.

2. Anforderungen der Norm SIA 251

Der Bauherr oder sein Vertreter erstellt den Fugenplan. Dieser ist durch die beteiligten
Unternehmer zu prufen (z.B. Heizungsplaner, Estrichleger, Oberbelagsleger). In der Norm SIA
251 «Schwimmende Estriche im Innenbereich» sind folgende Ziffern fir die Ausbildung der
Fugen in Zusammenhang mit Naturstein-, Kunststein-, und keramischen Plattenbelagen von
Bedeutung:

Ziffer 2.2.6 : Differenz zwischen d. und ds

Bei Estrichen unter starren Belagen und bei Gussasphaltestrichen darf die Differenz zwischen
der Lieferdicke d. und der Dicke unter Belastung ds der Dammstoffschichten gemessen nach
Norm SN EN 12431 max. 3 mm betragen.
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Ziffer 2.4.1 : Estriche CT, Feldgréssen

Fir zementgebundene Estriche CT sind die Feldgrossen und die Unterteilung durch Fugen un-
ter Berlcksichtigung der Unterkonstruktion, der Raumform, einspringender Ecken, der Belas-
tung, der Heizleitungen, der Eigenschaften des Fertigbelags und der Moértelmischung zu bestim-
men. Es ist ein Fugenplan nach Ziffer 2.4.9 zu erstellen. Es gelten folgende Richtwerte:

e Seitenlange max. 8.0 m ohne Fussbodenheizung
max. 6,0 m mit Fussbodenheizung

e Seitenverhaltnis max.

2:1 ohne Fussbodenheizung
max. 1,5: 1

mit Fussbodenheizung

Ziffer 2.4.2 : Estriche CA, CAF, Kunstharz- Gussasphaltestriche, Feldgréssen
Fur calciumsulfatgebundene Estriche CA, CAF, Kunstharzestriche und Gussasphaltestriche ist
die Feldgrdsse in rechteckigen Raumen ohne Fussbodenheizung nicht begrenzt. Fur Estriche
mit Fussbodenheizung und/oder starren Belagen gelten folgende Richtwerte:

e Seitenlange max. 8.0 m mit Fussbodenheizung
e Seitenverhaltnis max. 1,5 : 1 mit Fussbodenheizung

Ziffer 2.4.4 : Taréffnungen
Bei Turoéffnungen oder ahnlichen Verengungen in der Bodenflache sind in allen Estricharten
Fugen anzulegen.

Ziffer 2.4.5 : Fugen in der Unterkonstruktion
Bewegungsfugen der Unterkonstruktion sind im Estrich zu Gbernehmen.

Ziffer 2.4.6 : starren Beldgen

Bei zement-, calciumsulfat- und kunstharzgebundenen Estrichen sind bei starren Belagen, mit
und ohne Fussbodenheizung, die Feldunterteilungen gemass den Ziffern 2.4.1, 2.4.2 und 2.4.3
mit Bewegungsfugen auszubilden. Bei der Planung der Heizregister ist die vorgenommene Feld-
unterteilung zu berticksichtigen. Uberschneidungen der Bewegungsfugen mit den Heizregistern
sind zu vermeiden. Anschlussleitungen, die die Bewegungsfugen kreuzen, sind in geeigneter
Weise mit Rohrhilsen zu schutzen.

» Siehe PAVIDENSA-Empfehlung PAV-E 01: «Spezielle Bedingungen fiir Heizestriche»

Ziffer 2.4.8 : Randstreifen
Bei Estrichen auf Dammschichten oder Trennschichten ist bei Anschlussfugen an aufgehende
Bauteile ein Randstreifen mit einer Mindestdicke von 8 mm anzuordnen.

Ziffer 2.4.9 : Fugenplan
Der Fugenplan muss folgende Informationen enthalten:

o Lage der Fugen im Grundrissplan (Massstab mindestens 1:100),

e Fugenarten (Bewegungsfuge, Schwindfuge, Randfuge),

¢ Geplante Aufbaudicken der Dammschicht und die Estrichnenndicken,
e Registerflachen der Fussbodenheizungen,

e Beheizte, unterschiedlich beheizte (> 5°C) und nicht beheizte Flachen.
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3. Fugenarten

Es wird zwischen den folgenden Fugenarten und Ausfiihrungen unterschieden:

3.1 Bauwerksfuge

Die Bauwerksfuge ist beispielsweise zwischen zwei Gebaudeteilen angeordnet, die sich
unabhangig voneinander verformen kdénnen. Sie sind ohne Ausnahme im schwimmenden
Estrich und im Naturstein-, Kunststein oder in den keramischen Plattenbelagen als
Bewegungsfuge zu Ubernehmen. Die Bauwerksfugen sind bezlglich Ausdehnungsverhalten
zu dimensionieren und bezuglich Aufbau und Ausfihrung zu planen und in der Regel mit
speziellen Fugenprofilen auszurtsten.

3.2 Bewegungsfuge

Die Bewegungsfuge verlauft durch die ganze Estrichschicht mit eingelegtem Dammstreifen oder
mit einer Einlage, die eine allseitige Bewegung der durch die Fuge abgetrennten Felder zulasst.
Bewegungsfugen im schwimmenden Estrich sind immer zu Ubernehmen. Auch
Spachtelmassen und Kleber dirfen die Bewegung der Fuge nicht behindern. Die Lage der
Bewegungsfugen sind abhangig von der Estrichart und vom Grundriss. Die Fussbodenheiz-
register sind gemass Norm SIA 251 Ziffer 2.4 zu planen. Die Mindestbreite der Bewegungsfugen
mussen 8 mm betragen. Bewegungsfugen mit eingelegtem Dammstreifen verhindern auch die
Ubertragung von Schall.

3.3 Rand- oder Anschlussfuge

Fuge zwischen dem Estrich und den angrenzenden Bauteilen, z.B. Anschlisse an Wande,
Tlrzargen, Rohre, Saulen usw. Der Estrich wird durch einen durchgehenden weichen
Randstreifen mit einer minimalen Dicke von 8 mm von den angrenzenden Bauteilen abgetrennt.
Rand- oder Anschlussfugen sind in allen Endbelagen in jedem Fall zu Ubernehmen. Um
Trittschallibertragungen zu verhindern, mussen der Estrich und der Belag durchgehend zum
angrenzenden Bauteil durch einen weichen Streifen oder eine elastische Fuge abgetrennt sein.
Spachtelmassen und Kleber dirfen den Estrich wie auch den Bodenbelag nicht mit dem
angrenzenden Bauteil verbinden. Eine korrekte Ausbildung der Randfugen ist fir den Schall-
schutz und wegen den thermischen Ausdehnungen sehr wichtig. Der Randstreifen darf erst
nach dem Verlegen und Ausfugen von Naturstein-, Kunststein oder keramischen
Plattenbelagen abgeschnitten werden.

» Siehe PAVIDENSA-Empfehlung PAV-E 20 «Randstreifen bei Estrichen»

3.4 Schwindfuge

Fuge Uber einen Teil des Estrichquerschnitts, die eine Sollbruchstelle anstelle von unregelmas-
sigen Schwindrissen darstellt und zur Aufnahme von Langenanderungen infolge Schwindens
bestimmt ist. Der Einbau von Schwindfugen ist bei Naturstein-, Kunststein- und keramischen
Plattenbelagen gemass Normen SIA nicht erlaubt.
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Korrekte Rand- und Bewegungsfuge

Estrich

— PE-Folie (Trennlage)
° Fussbodenheizungsrohr
= Platte
Fugenmaterial
1

Déammung, Bewegungsfuge, Randfuge

4. Planung der Fugen

Planung der Fugen im Estrich mit Naturstein-, Kunststein oder keramischen Plattenbe-lagen:
Um Rechteckflachen mit unginstigen Seitenverhaltnissen zu verkleinern, sind Bewegungs-
fugen anzuordnen. Rauten und Vielecke gelten als ,Rechteckflachen’, wenn ein Rechteck unter

Berlcksichtigung der Seitenverhaltnisse umschrieben werden kann und kein Innenwinkel
grosser als 180° ist.

mdégliche Grundrissformen

Die Fugen im Estrich sind exakt zu planen, exakt einzubauen und mussen im Naturstein-,
Kunststein oder in den keramischen Plattenbeldgen deckungsgleich und in gleicher Breite
Ubernommen werden. Es ist ein Fugenplan gemass Norm SIA 251 Ziffer 2.4.9 auszuarbeiten.

Beispiel der Bewegungsfugen bei Estrich CT, CA oder CAF beheizt:
Zementestrich CT beheizt maximale Felderlénge 6 m
Zementestrich CT unbeheizt maximale Felderldnge 8 m
Calciumsulfatestrich CA oder CAF maximale Felderldnge 8 m
L&ngen-Breiten-Verhéltnis 1.5:1
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5. Aufwodlbungen im Fugenbereich

Zementestriche verwolben sich, wie vorerwahnt, wegen unterschiedlicher Austrocknung, was
auch als Schusseln bezeichnet wird.

» Siehe PAVIDENSA-Empfehlung PAV-E 34 «Aufwbélbung Zementestrich»
» Siehe PAVIDENSA-Empfehlung PAV-E 06 «Masstoleranzen und Ebenheit»

Um einen Versatz bei Zementestrichen infolge von Schisselung resp. Riickschiisselung zu
reduzieren ist es moglich, Bewegungsfugenstabe einzulegen. Bewegungsfugenstabe haben
eine Kunststoffhille, welche einen Metallstift umschliesst. Diese Hdille ist in der Mitte unterteilt
und lasst sich verschieben. So kénnen die thermisch bedingten Langenanderungen des Est-
richs spannungsfrei aufgefangen werden.

Estrich
@]

— PE-Folie (Trennlage)
° Fussbodenheizungsrohr
=== atte
Fugenmaterial
TS

Dammung, Bewegungsfuge, Randfuge

=

Luft, damit Ldngsbewegungen aufgenommen werden kbénnen

Haftungsausschluss

PAVIDENSA ist darum bemiiht, dass die Informationen auf den Empfehlungen korrekt sind. Sie bezie-
hen sich auf Normalfélle und beruhen auf den Kenntnissen und Erfahrungen der PAVIDENSA-
Fachgruppenmitglieder. PAVIDENSA kann aber keine Gewahr beziiglich ihrer Aktualitat, Richtigkeit,
Vollstandigkeit oder Eignung gewahren. PAVIDENSA schliesst die eigene Haftung und sonstige Verant-
wortung fir allfallige Fehler oder Unterlassungen sowie fiir die Folgen der Benutzung der Empfehlungen
aus.

Letzte Uberpriifung: Mai 2026 — Empfehlung unveréndert giiltig.
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